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Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазраб .

Пров.

Т .контр.

Н . контр.

Утв.

Воронов

Ватлин
1 4

Формат А1

L=110 м .
D=0.125 м

L=76 м .
D=0.07 м

L=37 м .
D=0.05 м

L=167 м .
D=0.15 м

L=59 м .
D=0.2 м

L=20 м .
D=0.1 м

L=29 м .
D=0.05 м

L=71 м .
D=0.2 м L=32 м .

D=0.2 м

L=60 м .
D=0.05 м

L=10 м .
D=0.05 м

L=40 м .
D=0.15 м

L=40 м .
D=0.15 м

L=50 м .
D=0.08 м

L=10 м .
D=0.05 м

L=52 м .
D=0.15 м

L=83 м .
D=0.15 м

L=20 м .
D=0.05 м

L=64 м .
D=0.05 м

L=40 м .
D=0.05 м L=60 м .

D=0.1 м

L=30 м .
D=0.2 м

L=30 м .
D=0.2 м

L=30 м .
D=0.2 м

L=20 м .
D=0.05 м

L=40 м .
D=0.2 м

L=50 м .
D=0.15 м

L=50 м .
D=0.15 м

L=30 м .
D=0.05 м

L=50 м .
D=0.05 м

L=40 м .
D=0.07 м

L=30 м .
D=0.08 м

L=30 м .
D=0.08 м

L=40 м .
D=0.08 м

L=81 м .
D=0.15 м

L=40 м .
D=0.1 м

L=80 м .
D=0.1 м

L=20 м .
D=0.05 м

L=80 м .
D=0.1 м

L=80 м .
D=0.1 м

L=17 м .
D=0.15 м

L=30 м .
D=0.05 м

L=147 м .
D=0.15 м

L=27 м .
D=0.1 м

L=94 м .
D=0.1 м

L=101 м .
D=0.05 м

L=87 м .
D=0.15 м L=420 м .

D=0.15 м

Котельная
выведена из

эксплуатации

ФАП

Администрация

Столовая

К . совхоза

Баня

ОбщежитиеМастерская

Агролицей

Аптека

Магазин

Новая
газовая

котельная

Условные обозначения

Потребители

Тепловая сеть

Тепловая камера

Блок -модульная котельная

Сети с избыточной пропускной способностью
Сети с недостаточным диаметром
Перспективные сети

СхТ

Схема теплоснабжения д . Бор Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

Схема теплоснабжения

ООО "НПГ "ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ "
Принципиальная схема

теплоснабжения

Детский сад

на пос .
Сельхозтехника
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